Kymen Ymparistélaboratorio Oy  Tutkimustodistus 2020-894 1(1)

Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski TALOUSVESITUTKIMUS 11.03.2020
Maksaja f
Virolahden kunta Virolahden kunta LA Lo o
Tekninen osasto / Vesilaitos E:003702070336 TOS4 (EN ISONEC 17026
PL 14 PL 14
49901 VIROLAHTI 49901 VIROLAHTI
Niytetiedot ~ Niyte Talousvesi
Ndyte otettu 25.02.2020 Niytteenottaja Kari Uutela
Saapunut laboratorioon  26.02.2020 Néytteenoton syy  Jatkuva valvonta
Tutkimus alkoi 26.02.2020 Néytteenottopiste  Rajahovi, Rajahovintie 10
Tutkimus valmis 10.03.2020 Ndytteenottoaika  7.15
Yhteyshenkilo Riikka Pontinen, 040 778 3699, Kemisti (FM)
T (e BT e
..:.:: Y ! ¥ =r = ; . e ! - o : Té_ I.'I:é'b‘dﬁil": 4 : i ; .. = 'I'
T = { : i atahiostintie 1 :
PH + 6,9 GF8 3021;1978
Sameus : 2 Fru SFS-EN ISO 7027:2000
Sghkonjohtokyky ’ 75,1 uSfem SFS-EN 27888:1994
Wil u <25 mg PVl SFS-EN ISO 7887:2012
AT ' <0,007 mgNH4/| Fotom., SFS 3032:1976
it . <30 o FAAS, SFS 3044:1980, SFS 3047:1980
Mangaani o | p] FAAS, SFS 3044:1980, SFS 3048:1982
Escherichia coli L { pmy/100m| Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Kolimuotoiset bakteerit & .[} pmy/100ml Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Haju Ei.huom, Sis#inen menetelm4, ETS
Male Ei makua Sisainen menetelms, ETS
Esikésittely Tehty Kestavointi

Arv. arvio, < pienempi kuin, > suurempi kuin
* FINAS -alkreditoitu menetelmd

Lausunto

Tutkittu vesingyte thytt44 tehtyjen tutkimusten osalta talousvedelle asetetut laatuvaatimukset
ja -tavoitteet (STM:n asetus 1352/2015).

(4,
Eero Aspberg
Laboratoriop#allikks

Al ypsituloksut phievit slpsastonm annlyuabiluiile shiniille, Akkredioi [C] TS T RYRTe

Fenslalllabei snadyysisn miniseodinimiud el seiiicann pyveemion. by velisdindksen s Bgptali vl knlioonis Mussl tapeolies by Pl a0 pyydeitiv ipa,

Kymen Ympiristélaboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 KUUSA NKOSKI, pub. 05 544 3300, info@kymlab. fi



Kymen Ympadristolaboratorio Oy Tutkimustodistus 2020-1362 1(2)

Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski TALOUSVESITUTKIMUS 03.04.2020
Maksaja A
Virolahden kunta Virolahden kunta EJM:&§
Tekninen osasto / Vesilaitos E:003702070336 7056 [EN 1S0IEE 17028
PL 14 PL 14
49901 VIROLAHTI 49901 VIROLAHTI
Niytetiedot  Niyte Verkostovesi
Niyte otettu 25.03.2020 Néytteenottaja Asiakas
Saapunut laboratorioon  25.03.2020 Naytteenoton syy  Kéyttstarkkailu
Tutkimus alkoi 25.03.2020 Niytteenottopiste  Hurpun Merivartioasema
Tutkimus valmis 03.04.2020
Yhteyshenkils Riikka Pontinen, 040 778 3699, Kemisti (FM)

Lisdtietoja asiakkaalta: Asiakas ottanut ndytteen itse, ndytteenottajaa ei laskettu tiloihin (Korona).

Analyysi 1362-1 Yisikka Menetelmi
¥
Verkostovesi
Huirplin
Merivartioasemn
Fluoridi - 0,39 wgfl IC, SFS-EN 1S0O 10304-1:2009
i ® I .3 gl IC, SFS-EN ISO 10304-1:2009
Permanganaatin kulutus (KMnO4-luku) * <4 mg/l SF§.3036;1981
FI” - ?13 SFS 3021:1979
Sameus ) < 0’2 FHLI SFS-EN 180 7027:2000
Vi ¥ < 2,5 mg P SFS-EN IS0 7887:2012
Hitcagiti % <1 mgNO3/} IC, SFS-EN ISO 10304-1;2009
Nitriitti " <0,10 mgNO2/I IC, SFS-EN 180 10304-1:2009
Anmaainin ] < 0,007 mgNHd/I Fotom,, SFS 3032;1976
Rauta [ <130 el FAAS, SFS 3044:1980, SFS 3047:1980
Mangaani " <10 gl FAAS, SFS 3044:1980, SFS 3048:1982
Bsahewchiaecl . {) pmy/100ml Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Kolimuotoiset bakteerit " {l pmy/100mi Calilert - SFS-EN-1SO 9308-2:2014
Suolistoperdiset enterokokit ‘ {0 pmy/100ml SFS- EN ISO 7899-2:2000
Haju Ei huom. Sisdinen menetelnd, ETS
Maku Ei makua Sisdinen menetelmd, ETS

TArv. arvio, < pienempi kuin, > suurempi kuin
* FINAS-akkreditoitu menetelmi

Analyysitulokset pitevit ainoastaan analysoiduille niytteille. Akkreditointi ei koske lauguntoa.
Kemiallisten analyysien mittausepéivaimuudet toimitetasn pyydettiessi. Analyysilodistuksen saa kopioida \'aﬁ[kokoylaﬂly. Muussa tapauksessa kopiointiin on pyydettivi luapran,

Kymen YmpéristSlaboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 KUUSANKOSKI, puh. 05 544 3300, info@kymlab.fi




Kymen Ympaéristélaboratorio Oy

Tutkimustodistus 2020-1362 2(2)
Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski TALOUSVESITUTKIMUS 03.04.2020
Lausunto Tutkittu vesindyte tayttad tehtyjen tutkimusten osalta talousvedelle asetetut laatuvaatimukset

ja -tavoitteet (STM:n asetus 1352/2015).

Eero Aspberg

Laboratoriopsllikke

Analyysinalokses paleviil zinoasiaan analysoiduilc aliytiidle, Akkreditoimt o kogke laysiman
Eemiallisten analyyelen miimnsepivammadal mimiletam) detlfiezsd. Annlyysitudistksen saa kapioida vain kokanam), Munisss inpauksess kopiointin on pyydettavi lupa,

Kymen Ympristlaboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 KUUSANKOSKI, puh. 05 544 3300, info@kym|ab. fi




Kymen Ympéristolaboratorio Oy Tutkimustodistus 2020-1807 I(1)

Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski TALOUSVESITUTKIMUS 30.04.2020
Maksaja &

Virolahden kunta Virolahden kunta FINAS

Tekninen osasto / Vesilaitos E:003702070336 o84 (i om

PL 14 PL 14

49901 VIROLAHTI

49901 VIROLAHTI

Niytetiedot Niyte Talousvesi
Niyte otettu 22.04.2020 Niytteenottaja Kimmo Rantala
Saapunut laboratorioon  22.04.2020 Naytteenoton syy  Jatkuva valvonta
Tutkimus alkoi 22.04.2020 Niytteenottopiste Virojoen paloasema,
Korjaamontie 8
Tutkimus valmis 29.04.2020 Néytteenottoaika  klo 8.15
Yhteyshenkilo Riikka Pontinen, 040 778 3699, Kemisti (FM)
Analyysi 0 Yheikka Menatelmi
: Talousvesi
Virojden paloasema,
Forjgamontic &
Lampdtila 4.0 e Miytteenottajan mittazme
pH " 7.9 SFS 3021:1979
S mels # <0,2 FML SFS-EN ISO 7027:2000
Séhkdnjohtokyky, 25 °C * 119,8 uS/em SFS-EN 27888:1994,
lampétilakompensointi 25 °C
Viri ' <25 mg Pt/] SFS-EN ISO 7887:2012
Ammonium + <0,007 mgNH4/] Fotom., SFS 3032:1976
Rauta ’ <30 el FAAS, SFS 3044:1980, SFS 3047:1980
Mangaani s 20 pel FAAS, SFS 3044:1980, SFS 3048:1982
Escherichia coli * { pry/100ml Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Kolimuotoiset bakteerit i 0 pmy/100m] Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Haju Ei huom. Sisdinen menetelms, ETS
Malu Ei makua Sisdinen menetelms, ETS
Esikasittely Tehty Kestivsinti

Arv. arvio, < pisnempi kuin, > suurempi luin
* FINAS-akkreditoitu menetelmi

Lausunto
Ja -tavoitteet (STM:n asetus 1352/2015).

] Pk

; cl s ¥ ||' I:lI
i
Il

[
Eero Aspberg
Laboratoriopaillikké

Tutkittu vesindyte tiyttds tehtyjen tutkimusten osalta talo

usvedelle asetetut laatuvaatimukset

Anulyysinfoksel pElevit ainoestoan asnlysoidaille nifytiille. Akkreditoiot ei kuske lausimton,

Kemiallisten analyysien mittausepivarmuudet toimitetaan pyydettiessd,

Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on pyydettivi lupa,

Kymen Ympérist6laboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 KUUSANKOSKI, puh. 05 544 3300, info@kymlab.fi



Kymen Ympéristolaboratorio Oy Tutkimustodistus 2020-4130 1(1)
Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski TALOUSVESITUTKIMUS 26.08.2020
Maksaja A
Virolahden kunta Virolahden kunta FENAS
Tekninen osasto / Vesilaitos E:003702070336 T o
PL 14 PL 14
49901 VIROLAHTI 49901 VIROLAHTI
Niytetiedot Niyte Talousvesi
Niyte otettu 12.08.2020 Néytteenottaja Asiakas
Saapunut laboratorioon 12.08.2020 Naytteenoton syy  Jatkuva valvonta
Tutkimus alkoi 12.08.2020 Naytteenottopiste  Tulli
Tutkimus valmis 26.08.2020
Yhteyshenkils Riikka Pontinen, 040 778 3699, Kemisti (FM)
Analyysi 4130-1 Yhsilct Menetelma
Talousvesi
Tullj : i
pH * 7.2 SFS 3021;1970
S ameiy 5 0.4 FNLI SFS-EN ISO 7027:2000
Sahkonjohtokyky, 25 °C ’ 102,4 8iem SFS-EN 27888:1994,
lampétilakompensointi 25 G
Viiri " <25 mg Pl SFS-EN ISO 7887:2012
- " < 0’007 mghH4/ Fotom., SFS 3032:1976
Rauta » <30 el FAAS, SFS 3044:1980, SFS 3047:1980
Mangaani . <10 [l FAAS, SFS 3044:1980, SFS 3048:1982
Escherichia coli i 0 pmy/100ml Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Kolimuotoiset bakteerit * 0 pmy/100m! Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Malku Ei makua Sisdinen menetelms, ETS
Haju Ei huom. Sisdinen menetelnd, ETS

Arv. arvio, < pienempi kuin, > suurempi kuin
* FINAS-akkreditoitu menetelmi

Lausunto
Ja -tavoitteet (STM:n asetus 1352/2015).

L
Eero Aspberg
Laboratoriopéillikks

Tutkittu vesindyte tiyttis tehtyjen tutkimusten osalta talousvedelle asetetut laatuvaatimukset

Anslyysitulokger Piitewit ainsastann analysoiduille ndyteeille, Akkeeditomti ef koske lausuntoa.

Kepmullisien analyysien mittausepavarmuudet toimitetaan pyydettdessi. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan, Muussa tapauksessa ko iointiin on pyydettivi Iy a.

Kymen Ympiristélaboratorio Oy,

Patosillantie 2, 45700 KUUSANKOSKI, puh. 05 544 3300, info@kymlab.fi



Kymen Ympéristélaboratorio Oy  Tutkimustodistus 2020-4776 1(2)
Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski TALOUSVESITUTKIMUS 22.09.2020
Maksaja &9
Virolahden kunta Virolahden kunta FIN AS
Tekninen osasto / Vesilaitos E:003702070336 ot un :gdo"/&u:?f;:z:
PL 14 PL 14
49901 VIROLAHTI 49901 VIROLAHTI
Niytetiedot  Niyte Verkostovesi
Niyte otettu 09.09.2020 Néytteenottaja Kimmo Rantala
Saapunut laboratorioon  09.09.2020 Naytteenoton syy  Jatkuva valvonta
Tutkimus alkoi 09.09.2020 Néytteenottopiste Hurpun Merivartioasema
Tutkimus valmis 21.09.2020 Néytteenottoaika  klo 8.10
Yhteyshenkilo Riikka Péntinen, 040 778 3699, Kemisti (FM)
Analyyai 4776-1 Ykaikld Menetelms
Vetkostovesi
Hurpun Merivartiossema
Fluoridi " 0,53 mg/] IC, SFS-EN IS0 10304-1:2009
Kloridi " 17 mg/l IC, SFS-EN ISO 10304-1:2009
Permanganaatin kulutus (KMnO4-luku) * <4 mgfl SFS 3036:1981
pH # 7.1 SF$ 3021:1979
Sameus ¥ <0,2 FML SFS-EN ISO 7027-1:2016
Viri » <25 mg Pl SFS-EN ISO 7887:2012
Nitraatti ' <] mgNO3/| IC, SFS-EN ISO 10304-1:2009
Nitriitti . <0,10 mgNO2/| IC, SFS-EN ISO 10304-1:2009
Ammonium L < (),0()7 mgNH4/| Fotom., SFS 3032:1976
Rauta * <30 pil FAAS, SFS 3044:1980, SFS
3047:1980
Mangaani ‘ <10 pgl FAAS, SFS 3044:1980, SFS
3048:1932
Escherichia coli * ] pmy/100ml Colilert - SFS-EN-ISO
9308-2:2014
Kolimuotoiset bakteerit " 0 pmy/100ml  Colilert - SFS-EN-ISO
9308-2:2014
Suolistoperdiset enterokokit . 0 pmy/100m}  SFS- EN ISO 7899-2:2000
Maku Ei makua Sisdinen menetelmé, ETS
Fi huom., Sisdinen menetelms, ETS

Haju

Arv. arvio, < pienempi kuin, > suurempi kuin

* FINAS -akkreditoitu menetelms

Analyysitulokset patevit ainoastaan anal

ysoiduille niytteille. Akkreditointi i koske lausuntoa,

Kemiallisten analyysien mittausepiivarmuudet toimitetaan pyydettiesss. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on pyydettivi lupa

Kymen Ympiristslaboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 KUUS

ANKOSKI, puh. 05 544 3300, info@kymlab.fi



Kymen Ympadristélaboratorio Oy Tutkimustodistus 2020-4776 2(2)
Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski TALOUSVESITUTKIMUS 22.09.2020

Lausunto Tutkattu vesindyte tayttdd tehtyjen tutkimusten osalta talousvedelle asetetut laatuvaatimukset
ja -tavoitteet (STM:n asetus 1352/2015).

|'h_ |
Eero Aspberg
Laboratoriopdéllikio

Analyysitulokset patevét ainoastaan analysoiduille néytteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Kemiallisten analyysien mittausepdvarmuudet toimitetaan pyydettiessd. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on pyydettivi lupa.

Kymen Ympiéristolaboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 KUUSANKOSKI, puh. 05 544 3300, info@kymlab. fi




Kymen Ympadristélaboratorio Oy Tutkimustodistus 2020-6620 1(2)

Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski TALOUSVESITUTKIMUS 21.12.2020
Maksaja L2
Virolahden kunta Virolahden kunta E s!m]ﬁ.m§
Tekninen osasto / Vesilaitos E:003702070336 T054 (EN ISOJIEC 17025)
PL 14 PL 14
49901 VIROLAHTI 49901 VIROLAHTI
Niivtetiedot Niyte Talousvesi _ .
) Niyte otettu 02.12.2020 Néytteenottaja Kari Kiiski
Saapunut laboratorioon  02.12.2020 Niytteenoton syy  Jaksottainen seuranta
Tutkimus alkoi 02.12.2020 Niéytteenottopiste Mintyrinne, Museotic 1896
Tutkimus valmis 21.12.2020 Niytteenottoaika  klo 9.20
Yhteyshenkils Riikka Péntinen, 040 778 3699, Kemisti (FM)
Analyysi 66201 6620-2 Yksikkt Menetelms
Talousves Talousves;
Mintyrinne, Mintyrinne
jinoksuttamaton
COD(MH) 4 | g/l SF5 3036; 108
Fluoridi % 0.84 mgl IC, SFS-EN ISO 10304-1:2009
uo )
Kloridi - 27 mgl IC, SFS-EN ISO 10304-1:2009
ori :
i » 6,4 (p) SFS 3021:1979
p 3
Sameus * 0.2 ENY SFS-EN ISO 7027-1:2016
am )
Sulfaatti » 59 mg/] IC, SFS-EN ISO 10304-1:2009
ulfaa A
s o e SFS-EN 27888:1994,
SéhkonJ OhtOkyk}', 25°C * 34,2 e lampétilakompensointi 25 °C
Viri ¥ <25 mg P/l SFS-EN ISO 7887:2012
iri s
et . <1 mgNO3/1 IC, SFS-EN ISO 10304-1:2009
itraatti
Nitriitti # <0.10 mgMO2i IC, SFS-EN ISO 10304-1:2009
itr 3
Nitriitti " <0.005 mg/] Fotom., SFS 3029:1976
itri ;
A wili % < 0,007 mgMHA Fotom., SFS 3032:1976
mm )
i FAAS, SFS 3044:1980, SFs
Rauta I = & 3047:1980
Eonita 3 <0.04 gl Sis.men. ISO 5666:1999 ja
ono ’

standardiin SFS-EN [SO
17852:2008, CVAFS

. " 2.9 mg/l FAAS, SFS 3017:1982, SFS
Natrium ? 3044:1980

Alumiini 2 g - SES.EN 150 11300 e
Arseeni 2) <0l M SFSEN 150 | oas a e
Kadmium 2) =aes SFS.EN 50 oot
Kromi 2 L7 SFSEN 156 11294 2
Kupari 2 0,170 T e
Lyily 2 <0,1 - SFS.IN 150 | s anei
Nikel Y W e,
Mangaani . 12 | §&/§sl9sé};s 3044:1980, SFS

Annlyysitulolset plitevit sinoastann analyseiduille nayitetlbe, Akkreditoinl ¢ koske lausunton,
Kemiallisten analyysien mittausepivarmuudet toimitetaan pyydettéiessi. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan, Muussa tapauksessa kopiointiin on pyydettivi lupa,

Kymen Ympéristlaboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 KUUSANKOSKI, puh. 05 544 3300, info@kymlab. fi




Kymen Ymparistolaboratorio Oy Tutkimustodistus 2020-6620 2(2)
Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski TALOUSVESITUTKIMUS 21.12.2020
Analyysi - 6620-1 6620-2  TVksikkd [ Menetslma ]
Talousvest Talousvesi
|! Mantyrinng, Mantyrinne
i juoksuttamaton
Trihalometaanit yhteensi gl SFS-EN IS0 15680:2004 mod
- Trihalometaanit yhteensa 2) <2,0 pgil SFS-EN ISO 15680:2004 mod.
- Bromoformi 2] <0,5 pgfl SFS-ENISO 15680:2004 mod,
- Bromidikloorimetaani 2) <0,5 pel SFS-EN ISO 15680:2004 mod,
- Dibromikloorimetaani 2) <0,5 el SFS-EN ISO 15680:2004 mod.
- Kloroformi 2) <0,5 ngfl SFS-EN ISO 15680;2004 mod,
Torjunta-aineet ped ISO/TS 28581:2012 mod +sis,
. . ) SPE-LCM
- Torjunta-aineet yhteensd 2 Ei todettu gl ISO/TS 28581:2012 mod +sis.
GC+LC SPE-LCM
- Tutkjttu_j en 1) 67 kpl Laskettu kpl matrs
torjunta-aineiden lkm
Kokonaispesikeluku (22 °C, * 0 prnyiml EN IS0 6222:1999
68 h)
Escherichia coli , 0 pmy/100ml  Colilert - SFS-EN-ISO
_ . . 9308-2:2014
Kolimuotoiset bakteerit * 0 pmy/100ml  Colilert - SFS-EN-1SO
) _ . 9308-2:2014
Suolistoperdiset enterokokit  * 0 pry/100mt SFS- EN SO 7899-2:2000
Malku Ei makua Sisdinen menetelms, ETS
Haju Ei huom. Siséiinen menetelmé, ETS
Esikasittely Tehty Meiirkiipoltto
Atrv. arvio, < pienempi kuin, > suurempi kuin
* FINAS-akkreditoitu menetelmi
(p) = tulos poikkeaa raja-arvosta
1)=Alihankinta: MetropoliL.ab
2)=Alihankinta: MetropoliLab, (T058), Finas-akkreditoitu menetelma
Lausunto 6620-1: Tutkittu vesindyte tayttas tehtyjen tutkimusten osalta talousvedelle asetetut

laatuvaatimukset ja -tavoitteet (STM:n asetus 1352/2015).

6620-2: Tutkittu vesindyte ei tiytd tehtyjen tutkimusten osalta kaikkia talousvedelle
asetettuja laatuvaatimuksia tai -tavoitteita (STM:n asetus 1352/2015).

Tutkitun vesindytteen pH-arvo on alhainen. Talousveden laatutavoitteissa annetty
tavoitetaso pH-arvolle on 6,5 - 9,5 (STM:n asetus 1352/2015).

Eero Aspberg
Laboratoriopaéllikko

Analyysitulokset pétevit ainoastaan analysoiduille niyiteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa,

Kemiallisten analyysien mittausepéivarmuudet toimitetaan pyydettiessi. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on pyydettivi lupa

Kymen Ympdristdlaboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 KUUSANKOSKI, puh. 05 544 3300, info@kymlab.fi



