Kymen Ympadristolaboratorio Oy Tutkimustodistus 2021-6858 1(1)

Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski TALOUSVESITUTKIMUS 02.12.2021
Maksaja

Virolahden kunta Virolahden kunta I e e

Tekninen osasto / Vesilaitos E:003702070336 T054 (EN (SO/IEC 17025}

PL 14 PL 14

49901 VIROLAHTI

Niytetiedot Niyte
Néyte otettu
Saapunut laboratorioon
Tutkimus alkoi

Tutkimus valmis
Yhteyshenkils

6858-1: Niytteenottoaika: 8.05

49901 VIROLAHTI

Talousvesi
24.11.2021 Naytteenottaja

Kimmo Rantala

24.11.2021 Niytteenoton syy  Jatkuva valvonta

24.11.2021 Naytteenottopiste

29.11.2021

Villinrannan palvelukeskus,
Rantatie 22

Riikka Pontinen, 040 778 3699, Kemisti (FM)

Analyysi 6858-1 Yksikké | Menetelma

Talousvesi

Villinrannan palvelukeskus,

Rantatie 22
pH 8,1 SFS 3021:1979
Sameus <0,2 FNU SFS-EN ISO 7027-1:2016
Sdhkdnjohtokyky, 25 °C 136,9 uS/em SFS-EN 27888:1994,

lampstilakompensointi 25 °C
Viri 4.5 mg P/ SFS-EN ISO 7887:2012 Method D
Rauta <30 pg/l FAAS, SES 3044:1980, SFS 3047:1980
Mangaani <10 pg/! FAAS, SFS 3044:1980, SFS 3048:1982
Kokonaispesikeluku (22 °C, 68 h) 0 pmy/mi EN IS0 6222:1999
Escherichia coli 0 pmy/100ml  Colilert - SFS-EN-1SO 9308-2:2014
Kolimuotoiset bakteerit 0 pmy/100ml  Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Maku Ei makua Sisainen menetelma, ETS
Haju Ei huom. Sisdinen menetelmé, ETS
Arv. arvio, < pienempi kuin, > suurempi kuin
* FINAS-akkreditoitu menetelmi
Lausunto Tutkittu vesindyte tdyttdd tehtyjen tutkimusten osalta talousvedelle asetetut laatuvaatimukset

ja -tavoitteet (STM:n asetus 1352/2015).

V. 7ia

Riikka Poéntinen
Kemisti (FM)

Analyysitulokset patevit ainoastaan analysoiduille niytteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Kemiallisten analyysien mittausepdvanmuudet toimitetaan pyydettiiessd. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on pyydettiv lupa.

Kymen YmpdristSlaboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 KUUSANKOSKI, puh. 05 544 3300, info@kymlab.fi




Kymen Ympadristolaboratorio Oy Tutkimustodistus 2021-5248 1(1)

Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski TALOUSVESITUTKIMUS 01.10.2021
Maksaja LA

Yirolahden kunta Virolahden kunta E!Nﬁ_ﬁ

Tekninen osasto / Vesilaitos E:003702070336 TOB4 (EN ISO/IEC 17025)

PL 14
49901 VIROLAHTI

PL 14
49901 VIROLAHTI

Niytetiedot Néyte Talousvesi

Niyte otettu 15.09.2021 Niytteenottaja Kari Kiiski

Saapunut laboratorioon  15.09.2021 Niytteenoton syy  Jatkuva valvonta

Tutkimus alkoi 15.09.2021 Néytteenottopiste  Tulli

Tutkimus valmis 23.09.2021

Yhteyshenkil Riikka Pontinen, 040 778 3699, Kemisti (FM)
Analyysi 5248-1 Ykzikkt Menetelmi

Talousvesi
Tulli
pH ¥ 19 SFS 3021:1979
Sameus . <0,2 FHLI SFS-EN 18O 7027-1:2016
Sahkodnjohtokyky, 25 °C " 89.1 pS/em SFS-EN 27888:1994, lampétilakompensointi
’ ’ 25°C

Viéri X <25 mg Pyl SFS-EN ISO 7887:2012
Rauta " <30 pg/l FAAS, SFS 3044:1980, SFS 30471980
Mangaani * <10 gl FAAS, SFS 3044:1980, SFS 3048:1982
Kokonaispesikeluku (22 °C, 68 h) . 0 pmy/mi EN ISO 6222:1999
Escherichia coli ¥ 0 pmy/100ml Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Kolimuotoiset bakteerit . 0 pmy/100ml Colilert - SFS-EN-1SO 9308-2:2014
Maku Ei makua Sistinen menetelms, ETS
Haju Ei huom. Sisdinen menetelma, ETS

Arv. arvio, < pienempi kuin, > suurempi kuin
* FINAS-akkreditoitu menetelméd

Lausunto Tutkittu vesindyte téyttdd tehtyjen tutkimusten osalta talousvedelle asetetut laatuvaatimukset

ja -tavoitteet (STM:n asetus 1352/2015).

VI 7o

Riikka Pontinen
Kemisti (FM)

Analyysitulokset pétevit ainoastaan analysoiduille ndytteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Kemiallisten analyysien mittausepdvarmuudet toimitetaan pyydettiessi. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on pyydettivé lupa.

Kymen Ympiristolaboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 KUUSANKOSKI, puh. 05 544 3300, info@kymlab.fi




Kymen Ympadristélaboratorio Oy Tutkimustodistus 2021-4027 1(1)

Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski TALOUSVESITUTKIMUS 03.08.2021
Maksaja

Virolahden kunta Virolahden kunta LRI A

Tekninen osasto / Vesilaitos E:003702070336 T054 (EN ISO/EC 17025)

PL 14 PL 14

49901 VIROLAHTI 49901 VIROLAHTI

Niiytetiedot Niyte
Néyte otettu
Saapunut laboratorioon
Tutkimus alkoi
Tutkimus valmis
Yhteyshenkils

Néytteenottoaika klo 9.50

Verkostovesi
21.07.2021 Niytteenottaja Kari Uutela
21.07.2021 Néytteenoton syy  Jatkuva valvonta

21.07.2021 Naytteenottopiste =~ Méntyrinne, Museotie 1896
02.08.2021
Riikka Péntinen, 040 778 3699, Kemisti (FM)

Analyysi 4027-1 Yksikks Menetelmid
Verkostovesi
Méntyrinne, Museotie 1896
pH * 8,1 SFS 3021:1979
Sameus . <09 FNU SFS-EN ISO 7027-1:2016
S&hkénjohtokyky, 25 °C * 135,9 uS/cm SFS-EN 27888:1994,
lampétilakompensointi 25 °C
Viri . <2,5 mg P/l SFS-EN ISO 7887:2012
Rauta * <30 pg/l FAAS, SFS 3044:1980, SFS 3047:1980
Mangaani v <10 pg/l FAAS, SFS 3044:1980, SFS 3048:1982
Kokonaispesdkeluku (22 °C, 68 h) * 0 pmy/ml ENISO 6222:1999
Escherichia coli . 0 pmy/100ml Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Kolimuotoiset bakteerit . 0 pmy/100m! Colilert - SFS-EN-I1SO 9308-2:2014
Maku Ei makua Sisdinen menetelm4, ETS
Haju Ei huom. Sisdinen menetelms, ETS
Arv. arvio, < pienempi kuin, > suurempi kuin
* FINAS-akkreditoitu menetelma
Lausunto Tutkittu vesindyte tdyttdd tehtyjen tutkimusten osalta talousvedelle asetetut laatuvaatimukset

ja -tavoitteet (STM:n asetus 1352/2015).

f—

Aleksi Laine

Laboratoriopaéllikkd (FM kemia)

Analyysialokesi pievil ainoastaon analysodduille ndysieille. Akkreditodnti o koske lomunion
Foeminlfisten anndyysien minsussphyanmmdet iomitetman pyydeiiesss Anslyyarodistiksen saa kopioids vain kokomaan, Muussa tapnuksessa kopiomtiin on pyydeliavi tupn

Kymen Ympiristlaboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 KUUSANKOSKI, puh. 05 544 3300, info@kymlab.fi




Kymen Ymparistolaboratorio Oy Tutkimustodistus 2021-4026 1(1)

Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski TALOUSVESITUTKIMUS 03.08.2021
Maksaja &
Virolahden kunta Virolahden kunta E!Mﬁg
Tekninen osasto / Vesilaitos E:003702070336 TOS4 (EN ISO/IEC 17026)
PL 14 PL 14
49901 VIROLAHTI 49901 VIROLAHTI
Niaytetiedot ~ Niyte Verkostovesi
Niyte otettu 21.07.2021 Néytteenottaja Kari Uutela
Saapunut laboratoricon ~ 21.07.2021 Niytteenoton syy  Jatkuva valvonta
Tutkimus alkoi 21.07.2021 Niytteenottopiste ~ Hurpun merivartioasema
Tutkimus valmis 02.08.2021
Yhteyshenkil Riikka Pontinen, 040 778 3699, Kemisti (FM)

Niytteenottoaika klo 9.00

Analyysi 4026-1 Yksikko Menetelmé
Verkostovesi
Hurpun
merivartioasema
Permanganaatin kulutus (KMnO4-luku)  * <4 mgfl SFS 3036:1981
pH . 6,9 SF8 3021:1979
Sameus ’ 02 FHLI SFS-EN ISO 7027-1:2016
Viri . <25 mg PY/] SFS-EN ISO 7887:2012
Rauta ¥ <30 pg/l FAAS, SFS 3044:1980, SFS 3047:1980
Mangaani ha <10 pg/l FAAS, SFS 3044:1980, SFS 3048:1982
Escherichia coli x 0 pmy/100ml Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Kolimuotoiset bakteerit ' 0 pmy/100m] Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Suolistoperdiset enterokokit a3 0 pmy/100ml SFS- EN ISO 7899-2:2000
Maku Ei makua Sisdinen menetelma, ETS
Haju Ei huom. Sisdinen menetelmd, ETS

Arv. arvio, < pienempi kuin, > suurempi kuin, * FINAS-akkreditoitu menetelmé

Lausunto Tutkittu vesindyte tdyttdd tehtyjen tutkimusten osalta talousvedelle asetetut laatuvaatimukset
ja -tavoitteet (STM:n asetus 1352/2015).

Tl

Aleksi Laine
Laboratoriop#allikkd (FM kemia)

Analyysitulokset pitevit ainoastaan analysoiduille niytteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Kemiallisten analyysien mittausepévannuudet toimitetaan pyydettiessi. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on pyydettavi lupa
Kymen YmpiéristGlaboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 KUUSANKOSKI, puh. 05 544 3300, info@kymlab.fi




Kymen Ympadristolaboratorio Oy Tutkimustodistus 2021-2675 1(1)

Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski TALOUSVESITUTKIMUS 03.06.2021
Maksaja 4]

Virolahden kunta Virolahden kunta ﬁ!mlﬁwsw

Tekninen osasto / Vesilaitos E:003702070336 ToS4 (EN 1SONEC 17026)

PL 14 PL 14

49901 VIROLAHTI

49901 VIROLAHTI

Niytetiedot ~ Niyte Verkostovesi
Niyte otettu 26.05.2021 Naytteenottaja Kimmo Rantala
Saapunut laboratorioon  26.05.2021 Niytteenoton syy  Jatkuva valvonta
Tutkimus alkoi 26.05.2021 Niytteenottopiste  Virojoki, Virojoen paloasema
Tutkimus valmis 31.05.2021

Yhteyshenkils Riikka Pontinen, 040 778 3699, Kemisti (FM)

2675-1: Naytteenottoaika: klo 8.40

Analyysi s Yksikki Menetelmé
yy
Verkostovesi
Virojoki, Virojoen
paloasema
pH * 8.1 SFS 3021:1979
Sameus . <02 FNU SFS-EN ISO 7027-1:2016
Sahkonjohtokyky, 25 °C . 139,9 uS/cm ggs";jEN 27888:1994, lampétilakompensointi
Vari \ <2,5 mg PY/| SFS-EN ISO 7887:2012
Rauta + <30 pg/l FAAS, SFS 3044:1980, SFS 3047:1980
Mangaani ’ <10 pg/l FAAS, SFS 30441980, SFS 3048:1982
Kokonaispesdkeluku (22 °C, 68 h) 2 13 pmy/ml ENIS0 6222:1999
Escherichia coli ] 0 pry/100ml Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Kolimuotoiset bakteerit . 0 pmy/100ml Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Maku Ei makua Sissinen menetelma, ETS
Haju Ei huom. Sisdinen menetelma, ETS

Arv. arvio, < pienempi kuin, > suurempi kuin
* FINAS-akkreditoitu menetelmé

Lausunto Tutkittu vesindyte tdyttd4 tehtyjen tutkimusten osalta talousvedelle asetetut laatuvaatimukset
ja -tavoitteet (STM:n asetus 1352/2015).
Riikka Pontinen
Kemisti (FM)
Analyysitulokset pitevit ainoastaan analysoiduille ndytteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa.
_Kemialli analyysien mittausepavarmuudet toimitetaan pyydettiessa. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on pyydettiivi lupa.

Kymen Ympdéristolaboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 KUUSANKOSKI, puh. 05 544 3300, info@kymlab.fi



Kymen Ympadristélaboratorio Oy Tutkimustodistus 2021-1508 1(2)

Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski TALOUSVESITUTKIMUS 09.04.2021
Maksaja O
Virolahden kunta Virolahden kunta E!uw“im"m
Tekninen osasto / Vesilaitos E:003702070336 T054 (EN ISO/EC 17025)
PL 14 PL 14
49901 VIROLAHTI 49901 VIROLAHTI
Niytetiedot Nayte Talousvesi
Néyte otettu 31.03.2021 Naytteenottaja Kimmo Rantala
Saapunut laboratorioon  31.03.2021 Niytteenoton syy  Jatkuva valvonta
Tutkimus alkoi 31.03.2021 Niytteenottopiste  Rajahovi, Rajahovintie 10
Tutkimus valmis 09.04.2021 Niytteenottoaika  klo 8.00
Yhteyshenkil Riikka Pontinen, 040 778 3699, Kemisti (FM)
Analyysi 1508-1 Ykzikkd Menetelmd
Talousvesi
Rajahovi,
Rajahovintie 10
pH + 2 SFS 3021:1979
Sameus * <0,2 FNLI SFS-EN 180 7027-1:2016
Sahkonjohtokyky, 25 °C y 95,0 pS/em SFS-EN 27888:1994,
lampotilakompensointi 25 °C
Viiri * <25 mg P SFS-EN [SO 78872012
Rauta . <130 pl FAAS, SFS 3044:1980, SFS 3047:1980
Mangaani . < 10 pfl FAAS, SFS 3044:1980, SFS 3048:1982
Kokonaispesdkeluku (22 °C, 68 h) . 160 pimy/im EN IS0 6222:1999
Escherichia coli g ] pmy/100ml Colilert - SFS-EN-1SO 9308-2:2014
Kolimuotoiset bakteerit . 0 pmy/100m] Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Maku Ei makua Sisdinen menetelma, ETS
Haju Ei huom. Sisdinen menetelma, ETS

Arv. arvio, < pienempi kuin, > suurempi kuin
* FINAS-akkreditoitu menetetmi

Analyysitulokset patevit ainoastaan analysoiduille nsytteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Kemiallisten analyysien mittausepiivarmuudet toimitetaan pyydettiessd. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on pyydettévé lupa

Kymen Ympiristlaboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 KUUSANKOSKI, puh. 05 544 3300, info@kymlab.fi




Kymen Ympadristélaboratorio Oy Tutkimustodistus 2021-1508 2(2)
Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski TALOUSVESITUTKIMUS 09.04.2021

Lausunto Tutkittu vesindyte tdyttdd tehtyjen tutkimusten osalta talousvedelle asetetut laatuvaatimukset
ja -tavoitteet (STM:n asetus 1352/2015).

Niytteen kokonaispesdkemadrd on kuitenkin korkea (laatutavoite: ei epétavallisia muutoksia
STM:n asetus 1352/2015). Pesékkeiden lukumiérd verkostovedessi standardin EN-SFS 1SO
6222 mukaisesti méadritettynd pysyy tavallisesti kussakin ndytepisteessd sille ominaisella
tasolla. Jos pesikeluvussa havaitaan epétavallinen muutos verrattuna aikaisempiin tuloksiin,
on selvitettdv tarkemmin vedenjakeluverkoston tilannetta ja tarvittaessa huuhdeltava
verkostoa sekd mahdollisesti liséttivé desinfiointiaineen pitoisuutta vedessi. (Valviran Ohje
16/2018, Talousvesiasetuksen soveltamisohje, osa I11)

+

{
P MM -

Eero Aspberg
Laboratoriopéillikks

Analyysitulokset pitevit ainoastaan analysoiduille ndytteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Eemiallisten analyvabon mittausepivanmundet tomnifetann pyydetificsss. Amalyysitodistukzen saa kopioida voin kokeaaan Muissa tpauksessa kopinmtiin on pyydesiavi g,

Kymen Ympiristolaboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 KUUSANKOSKI, puh. 05 544 3300, info@kymlab.fi




Kymen Ympaéristélaboratorio Oy Tutkimustodistus 2021-535 1(1)

Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski TALOUSVESITUTKIMUS 18.02.2021
Maksaja o
Virolahden kunta Virolahden kunta ﬁs!m'ﬁﬁ
Tekninen osasto / Vesilaitos E:003702070336 T054 (EN ISONEC 17025)
PL 14 PL 14
49901 VIROLAHTI 49901 VIROLAHTI
Niytetiedot Niyte Verkostovesi
Niyte otettu 03.02.2021 Niytteenottaja Kimmo Rantala
Saapunut laboratorioon  03.02.2021 Naytteenoton syy  Jatkuva valvonta
Tutkimus alkoi 03.02.2021 Naytteenottopiste  Hurpun merivartioasema
Tutkimus valmis 15.02.2021 Naytteenottoaika  klo 8.30
Yhteyshenkilo Riikka Pontinen, 040 778 3699, Kemisti (FM)
Analyysi 535-1 Whsilchd Menetelmi
Verkostovesi
Hurpun
merivartioasema
Permanganaatin kulutus (KMnO4-luku) * <4 mg/! SFS 3036:1981
pH * 71 SFS 3021:1979
Sameus » <02 FHl SFS-EN 18O 7027-1:2016
Viri + <915 mg Pl SFS-EN ISO 7887:2012
Rauta * < 3() pgl FAAS, SFS 3044:1980, SFS 3047:1980
Mangaani * <10 pe FAAS, SFS 3044:1980, SFS 3048:1982
Escherichia coli * ] pmy/100m} Colilest - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Kolimuotoiset bakteerit . 0 pmy/100m] Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Suolistoperdiset enterokokit . 0 proy/ 1 00ml SFS- EN ISO 7899-2:2000
Malku Ei makua Sisdiinen menetelmi, ETS
Haju Ei huom. Sisdinen menetelmi, ETS

Arv. arvio, < pienempi kuin, > suurempi kuin
* FINAS-akkreditoitu menetelmi

Lausunto

Tutkittu vesindyte tdyttid tehtyjen tutkimusten osalta talousvedelle asetetut laatuvaatimukset
Jja-tavoitteet (STM:n asetus 1352/2015).

L
Eero Aspberg
Laboratoriopillikko

Analyysitulokset pitevit ainoastaan analysoiduille néytteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

Kemiallisten analyysien mittausepévarmuudet toimitetaan pyydettéessi. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on pyydettiivi lupa.

Kymen Ympiristélaboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 KUUSANKOSKI, puh. 05 544 3300, info@kymlab.fi



Kymen Ymparistolaboratorio Oy Tutkimustodistus 2021-533 1(2)

Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski TALOUSVESITUTKIMUS 26.02.2021
Maksaja (4]

Virolahden kunta Virolahden kunta !n': s!ml\r‘,!,ﬁ@ﬁ

Tekninen osasto / Vesilaitos E:003702070336 T054 (EN ISO/IEC 17025)

PL 14 PL 14

49901 VIROLAHTI

49901 VIROLAHTI

Niytetiedot Nayte Talousvesi
Nayte otettu 03.02.2021 Niytteenottaja Kari Kiiski
Saapunut laboratorioon  03.02.2021 Naytteenoton syy  Jaksottainen seuranta
Tutkimus alkoi 03.02.2021
Tutkimus valmis 26.02.2021
Yhteyshenkils Riikka Péntinen, 040 778 3699, Kemisti (FM
y
Analyysi 533-1 533-2 Yhsikka Menetelma
Talousves Talousves
Mintyrinog, Miseotie Mantyrinmg,
1806 juoksultamaton
COD(Mn) # <1 ] SF5 3036:1981
Fluoridi " 0,45 mgll IC, SFS-EN ISO 10304-1:2009
Kloridi * 2.6 mg/l IC, SFS-EN ISO 10304-1:2009
pH # 7.6 SFS 3021:1979
Sameus * <02 ML SFS-EN ISO 7027-1:2016
Sulfaatti L 572 megfl IC, SFS-EN ISO 10304-1:2009
Sihkonjohtokyky, 25 °C g 114,4 pS/em SFS-EN 27888:1994,
lémpétilakompensointi 25 °C
Viiri ¥ <25 mg P/l SFS-EN ISO 7887:2012
Nitraatti » l mgNO3/l  IC, SFS-EN ISO 10304-1:2009
Nitriitti * <0,005 myfl Fotom., SFS 3029:1976
Ammonium . <0,007 mgNH4/l  Fotom,, SFS 3032:1976
Rauta 8 <130 gl FAAS, SFS 3044:1980, SFS
3047:1980
Elohopea ¥ <0,04 gl Sis.men. ISO 5666:1999 ja
standardiin SFS-EN 1SO
17852:2008, CVAFS
Kupari # 0,039 mg/! FAAS, SFS 3044:30, SFS
3045:82, SFS 3047:80
Natrium i 1% g/l FAAS, SFS 3017:1982, SFS
3044:1980
Alumiini ) 10 ugl SFS-EN 1SO 11885:2009;
SFS-EN SO 17294-2:2016
Arseent 1) <0,1 pg SFS-EN ISO 11885:2009;
SFS-EN ISO 17294-2:2016
Kadmium 1) <0,02 el SFS-EN 1SO 11885:2009:
SFS-ENISO 17294-2:2016
Kromi 1) <0,05 pgdl SFS-EN ISO 11885:2009;
SFS-EN ISO 17294.2:2016
Lyijy ) <0,1 ug/l SFS-EN ISO 11885:2009;
SFS-EN ISO 17294-2:2016
Nikkeli 1) <0,1 gl SFS-EN ISO 11885:2009;
SFS-EN ISO 17294-2:2016
Mangaani ¢ <10 et FAAS, SFS 3044:1980, SFS

3048:1982

Analyysitulokset piitevit ainoastaan analysoiduille naytteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

Kemiallisten analyysien mittausepivarmuudet toimitetaan pyydettiessd. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan.

Muussa tapauksessa kopiointiin on pyydettivi lupa.

Kymen Ympiristélaboratorio Oy,

Patosillantie 2, 45700 KUUSANKOSK], puh. 05 544 3300, info@kymlab. fi



Kymen Ympadristélaboratorio Oy Tutkimustodistus 2021-533 2(2)

Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski TALOUSVESITUTKIMUS 26.02.2021
Analyysi 533-] 533-2 Vksikkt | Menetelmi
Talousvesi Talousvesi
Mintyrinne, Museatie Mintyrinne,
| B9G | juoksuttamaton

Kokonaispesékeluku (22 “C, * 0 pmy/ml EN IS0 6222:1999

68 h)

Escherichia coli . 0 pmy/100m!  Colilert - SFS-EN-ISO
9308-2:2014

Kolimuotoiset bakteerit ) 0 pmy/100ml Colilert - SFS-EN-ISO
9308-2:2014

Suolistoperiiset enterokokit  * 0 pmy/100ml  SFS- EN ISO 7899-2:2000

Maku Ei makua Sisdinen menetelmd, ETS

Haju Ei huom. Sisdinen menetelmd, ETS

ESikﬁSittely TE!]'ll}-' Mirkipoltto

Arv. arvio, < pienempi kuin, > suurempi kuin
* FINAS-akkreditoitu menetelmi
)=Alihankinta: MetropoliLab, (T058), Finas-akkreditoitu menetelméa

Lausunto Tutkittu vesindyte tédyttdd tehtyjen tutkimusten osalta talousvedelle asetetut laatuvaatimukset
ja -tavoitteet (STM:n asetus 1352/2015).

Eero Aspberg
Laboratoriopdillikko

Analyysitulokset pitevdt ainoastaan analysoiduille ndytteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Kemiallisten analyysien mittausepivarmuudet toimitetaan pyydettiessi. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on pyydettivi lupn

Kymen Ympidristolaboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 KUUSANKOSKI, puh. 05 544 3300, info@kymlab.fi



