Kymen Ymparistolaboratorio Oy Tutkimustodistus 2023-7079 1(1)

Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski TALOUSVESITUTKIMUS 02.01.2024
Maksaja

Virolahden kunta Virolahden kunta
Tekninen osasto / Vesilaitos E:003702070336 F!N.ﬁks
PL 14 pL ] 4 T054 (EN ISONEC 17025}
49901 VIROLAHTI 49901 VIROLAHTI
Niytetiedot Niyte Talousvesi

Niyte otettu 20.12.2023 Niytteenottaja Kimmo Rantala

Saapunut laboratorioon  20.12.2023 Niytteenoton syy  Jatkuva valvonta

Tutkimus alkoi 20.12.2023 Néytteenottopiste  Hurpun merivartioasema V1

Tutkimus valmis 27.12.2023

Yhteyshenkils Riikka Pontinen, 040 778 3699, Kemisti (FM)
Analyysi 7079-1 Yksikko Menetelmi

Talousvesi
Hurpun merivartioasema V1

Lﬁmp('jtila 9,0 RS Naytteenottajan mittaama
KMnO4-luku + <4 gl SFS 3036:1981
pH . 6,8 SES 3021:1979
Sameus . <0,2 FNU SFS-EN ISO 7027-1:2016
Viiri . €95 mg PYl SFS-EN ISO 7887:2012 Method D
Rauta, Fe . <03 g H#ICP-OES, SFS-EN ISO 11885:2009
Mangaani’ Mn ¥ < 0,7 11g/| #ICP-OES, SFS-EN ISO 11885:2009
Escherichia coli L] 0 mpn/100ml  Colilert - SFS-EN-1SO 9308-2:2014
Kolimuotoiset bakteerit I 0 mpn/100ml  Colilert - SFS-EN-1SO 9308-2:2014
Suolistoperiiset enterokokit Ly 0 pmy/100ml — SFS-EN 1SO 7899-2:2000
Maku Ei makua Sisainen menetelmé, ETS
Haju Ei huom. Sisdinen menetelms, ETS

Arv. arvio, < pienempi kuin, > suurempi kuin
* FINAS-akkreditoitu menetelmi
I)=Alihankinta: KVVY/Tre (T064), FINAS-akkreditoitu menetelmai

Lausunto Tutkittu vesindyte tdyttdd tehtyjen tutkimusten osalta talousvedelle asetetut laatuvaatimukset
ja -tavoitteet (STM:n asetus 1352/2015).

Pl i~

Riikka Pontinen
Kemisti (FM)

Analyysitulokset patevit ainoastaan analysoiduille naytteille.
Arabyysien mutassepls snmudel lannietaan pyvibatiessi. Anlyysitodistakesen son kopisida vain kokonaan, Muwssa topiuksessa kopiointiin on pyyderivii lupa

Kymen Ympiéristdlaboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 KUUSANKOSKI, puh. 05 544 3300, info@kymlab.fi




Kymen Ymparistolaboratorio Oy Tutkimustodistus 2024-983 1(1)

Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski TALOUSVESITUTKIMUS 07.03.2024
Maksaja

Virolahden kunta Virolahden kunta

Tekninen osasto / Vesilaitos

PL 14

49901 VIROLAHTI

E:003702070336
PL 14
49901 VIROLAHTI

FINAS

Fiemish Acsre o S sks

TO54 (EN ISO/IEC 17025)

Niytetiedot Niyte Talousvesi

Niyte otettu 28.02.2024 Néytteenottaja Hannu Saaristo

Saapunut laboratorioon ~ 28.02.2024 Naytteenoton syy  Jatkuva valvonta

Tutkimus alkoi 28.02.2024 Niytteenottopiste  Villinrannan palvelukeskus

Tutkimus valmis 07.03.2024

Yhteyshenkil6 Riikka Péntinen, 040 778 3699, Kemisti (FM)
Analyysi 983-1 Yksikki Menetelmi

Talousvesi
Villinrannan palvelukeskus
Lémpétila 8.0 5 M Naytteenottajan mittaama
pH . 8,0 SFS 3021:1979
Sameus . <0,2 ENLI SES-EN 1SO 7027-1:2016
Séhkonjohtokyky * 1391 nSfem SFS-EN 27888:1994,
* limpatilakompensointi 25 °C

Vi + <25 mg DUl SFS-EN I1SO 7887:2012 Mcthod D
Rauta, Fe + 1.0 g/! ICP-OES, SFS-EN ISO 11885:2009
Mangaani, Mn ' <0,7 pgl ICP-OES, SFS-EN 1SO 11885:2009
Kokonaispesidkeluku (22 °C, 68 h) D 3 pmy/ml SFS EN ISO 6222:1999
Escherichia coli 1) f] mpn/100ml Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Kolimuotoiset bakteerit 1} 0 mpn/100ml Colilert - SFS-EN-1SO 9308-2:2014
Suolistoperdiset enterokokit 1} ] pmy/100m] SFS-EN ISO 7899-2:2000
Maku Ei makua Sisdinen menetelmd, ETS
Haju Ei huom. Sisdinen menetelmi, ETS

< pienempi kuin, * FINAS-akkreditoitu menetelmd, 1) Alihankinta: KVVY/Tre (T064), FINAS-akkreditoitu menetelma

Lausunto

Tutkittu vesindyte tdyttdd tehtyjen tutkimusten osalta talousvedelle asetetut laatuvaatimukset
ja -tavoitteet (STM:n asetus 1352/2015).

u/éxf’

Aleksi Laine

Laboratoriopaillikkd (FM kemia)

Analyysituloksct piitevilt ainoastaan analysoiduille nayttcille.
Analyysien mittausepivarmuudet toimitetaan pyydettiiessi. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on pyydettivi lupa.

Kymen Ympdristdlaboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 KUUSANKOSKI, puh. 05 544 3300, info@kymlab.fi



